
Für die Relais K2, K3 und K4 gilt:

Relaisstellung  "a"            sichtbar

Reduzierung der Einspeiseleistung

Relaisstellung  "b"            sichtbar

keine Reduzierung der Einspeisung

Gesicherte und dauernd anstehende Steuerspannung zuführen

K2   60 % Einspeiseleistung

Das Relais K1 in Stellung "a" sichtbar setzt im Rundsteuerempfänger die Relais

 K2, K3 und K4 in Stellung "b" = 100 % Einspeiseleistung

% 0 %

230 V AC Zur EEG Anlagensteuereinheit

L 1 N 100 % 60 % 30

K4     0 % Einspeiseleistung

K3   30 % Einspeiseleistung

15L1 N 1716105 6 7

Reserve

14 18 19 20

Stellung

 "a" sichtbar

Stellung 

"b" sichtbar

Schaltbild Tonfrequenz-Rundsteueremfänger EEG Anlagen

K 3

4 8 9

K 4

Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger 

Landis und Gyr RCR 161

Reserve

13

K 1 K 2

11 123

EEG-Einspeisemanagement Stand: 11/2020



EEG-Einspeisemanagement Stand: 11/2020


